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Le projet concerne un établissement 
d'hébergement pour personnes agées 
dépendantes (EHPAD) à Bouchain dans 
lequel les règles de la construction sont 




Sans s’attarder sur la genèse du projet 
sur le plan de la fonctionnalité, de la spa-
tialité interne, des échelles de vie collec-
tive, de la recherche d’ambiance et de 
bien-être, la concrétude du projet dans 
sa dimension constructive, structure/en-
veloppe/façade, nous amène à explorer 
la littérature technique spécialisée1, et à 
prendre connaissance des recomman-
dations diffusées par les plateformes de 
diffusion des bonnes pratiques du stan-
dard passif2.
Les techniques constructives de réfé-
rences privilégient unanimement la 
conception de l’enveloppe, depuis l'inté-
rieur vers l'extérieur :
 - une structure interne présentant, si 
possible, une forte inertie ;
 - une épaisseur importante d’isolant, à 
l’extérieur de la structure ou en partie 
à l’intérieur dans les cas d’une ossa-
ture ;
 - en façade, un emballage constitué 
d’un enduit, de bardage (bois, mé-
taux, composites, parements minces 




Ce dictat constructif — ce dictat de la 
peau de l'édifice — trouve sa légitimité 
exclusivement dans la chasse au ponts 
thermiques.
Cette approche strictement technique 
s’oppose à notre objectif fondamen-
tal d’expression d’un bâtiment durable, 
pérenne, stable et exprimant la protec-
tion, la quiétude et l’empathie d’une rési-
dence pour personnes âgées.
Ce malaise sur la manière de faire sera 
le point de départ d’un engagement 
de faire, d’une recherche plus globale 
d’expression, d’identité, de sensations 
tectoniques.
Au sens philosophique du terme, l'archi-
tectonique serait la coordination raison-
née de savoirs divers. L'application de 
ce concpet au champ de l’architecture à 
travers les écrits théorique de G. Sem-
per et K. Frampton a déplacé le sens de 
la tectonique vers l’idée d’un potentiel 
d’expression constructive.
Plus récemment I. Amaral dans sa thèse 
Tensions tectoniques du projet d’archi-
tecture dirigée par J.-P. Chupin3, formule 
l’expression d’une tectonique du projet 
Concilier architectonique du béton  
et performance passive
Philippe Caucheteux
Cette démarche réflexive par le projet se développe autour d’un programme de maison de retraite, dont 
l’un des objectifs fondamentaux consiste à atteindre une efficience énergétique selon la labellisation alle-
mande Passiv’Haus.
Un lieu de vie permanent pour des résidents âgés et fragilisés induit des problématiques particulières, 
la garantie d’un confort constant et plus particulièrement de maitriser les risques de surchauffe en été 
(inertie, rafraichissement), la gestion des apports solaires combinée à la qualité des vues extérieures (pro-
portions de vitrages, brise soleil).
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où les questions relatives au bâtiment 
s’élaborent dans des tensions dialec-
tiques, et cite, "le contact avec le sol, la 
recherche d’une homogénéité construc-
tive, ou son opposé, la recherche de 
variétés matérielles et, finalement la 
tension entre la dimension représenta-




La concrétude du projet se manifeste 
dès les premières esquisses par le choix 
du béton, une matière brute de vérité, et 
sa mise en œuvre systémique par l’as-
semblage d’éléments visibles de l’exté-
rieur.
Le perceptible traduit l’apparente néces-
sité d’éléments portants.
Une exo-structure manifeste l’achemi-
nement d’une réflexion à l’opposé des 
bonnes manières, depuis l'extérieur.
Ce squelette est composé de colonnes 
profondes de 80 cm portant des poutres 
en L de 120 x 80 cm dont la position se 
justifie naturellement par l’orientation 
solaire (brise-soleil ou pas).
Les bandes de remplissage entre 
poutres sont composées de parties 
opaques en bardage cuivre pré-oxydé et 
de châssis passifs disposés de manière 
aléatoire dans une trame générale verti-
cale de 30 cm.
Finalement, seul le point singulier de la 
liaison plancher et poutre en façade a 
requis un soin particulier de gestion du 
pont thermique et de la modélisation du 
point de rosée au cours des saisons. 
Un pont thermique béton/béton même si 
les rupteurs de pont existent ne sont pas 
suffisamment efficace pour un bâtiment 
passif.
Ceci a été résolu par un choix mixte de 
dalles béton internes et de dalles bois en 
périphérie des planchers et en jonction 
avec l’exo structure.
1 - Maison passive IG - brochure 
d’information p.30 




2 - La maison passive france - bro-
chure conception p.1




3 -I. Amaral, Tensions tectoniques du 
projet d’architecture : études comparatives 
de concours canadiens et brésiliens (1967- 
2005), Université de Montréal , 2010
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Équilibre et harmonie
Grâce à l’exo structure le projet trouva 
finalement son équilibre entre tous les 
aspects que nous souhaitions concilier, 
le confort spécifique au programme, 
la vérité structurelle, la perception 
concrète d’une harmonie, tant interne 
dans la matérialité, qu’externe dans la 
composition graphique et volumétrique.
L’étude de diffusion de la lumière du 
jour et le confort visuel des résidents, 
notamment en fauteuil roulant, nous ont 
amené à fixer la hauteur de l’allège du 
bas de la fenêtre à 50 cm et une hauteur 
de  fenêtre de 200 cm, soit un linteau à 
250 cm. 
En résulte des éléments en L dont la 
hauteur est de 120 cm. La largeur de 
80 cm est fixée par l’optimisation de 
l’effet pare-soleil fixe. Compte tenu de 
ces dimensions de la poutre nous avons 
optimisé la portance en choisissant de 
placer les colonnes selon deux modules 
de chambres, entre axe 720 cm.
Ces mesures mènent à un rapport es-
thétique entre les pleins de 120 cm et 
les vides de 200 cm, se rapprochant de 
l’inverse du nombre d’or, 1/1,618 = 0,618. 
Dans la longueur, on retrouve le facteur 
6 : 720/120 pour les proportions de la 
poutre. 
Un des derniers points d’harmonie qui 
manifeste la pérennité et la durabilité 
de cette plastique et pratique architec-
turale.
En orange dalle bois O'Portune 
/ zone chambre
En gris dalle béton interne 
/ zone circulation et locaux 
fonctionnels
Détail 1a Détail 1b
A.M.O : ARCHITECTE MANDATAIRE : BUREAU D'ETUDES GENERALISTE : BUREAU D'ETUDES STRUCTURE :





Parc d'activités "Les Gondoles", Bat E
F-94600 CHOISY-LE-ROI
Tel. +33 1 56 70 43 83 Fax +33 1 48 92 05 85
E-Mail: info@cbs-cbt.com
concepts       structurebois
Missenard CVC PB 08.07.2014
Ingénieur projet: Marjorie AMBROSIN
Dessinateur projeteur: MA/AP
Toutes les cotes, détails techniques, plans de répartition,  indications écrites, et, d'un point de vue général, le contenu global de ce plan doit être impérativement
vérifié par le destinataire, lors de sa réception. Ces plans sont considérés comme acceptés en l'état par le client de la société Concept Bois Structure, et le cas échéant, par l'architecte,









BET Bertin PL003 A du 16.05.2014
Decomo Plans selon bordereau d'envoi 14.546-06 du 04.06.2014
Détail 1c Détail 2a Détail 2b
Détail 3a Détail 3b Détail 3c Détail 3d
Détail 3b'
B 03.10.2014 - Mise à jour
23.07.2014 - Emission du plan
Satelec Plan de passage des gaines du 05.08.2014 et divers mail de validation jusqu'au 11.09.2014


































Ligne de faux plafond
+2300






Ligne de faux plafondLigne de faux plafond









































































Etanchéité à l'air MEX (HPLif)
Pare-vapeur (HPLif)
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Spit triga Z_E12-18/100 e=0.5m
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Spit TrigaZ_E12-18/100 e= 0.8m
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Remplissage fond d'onde (HPLif)

































Spit TrigaZ_E16-24/25 e= selon NdC
85125












Spit TrigaZ_E16-24/25 e= selon NdC
125 85
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+5595 +39.395 NGF 
Ligne de faux plafond
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C
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Tige fileté M10 préscellée 2 par ml
Equerre type simpson AH 49050
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Les altimétries sont données à titre indcatif et seront confirmées ultérieurement
Les éléments hors prestation Lifteam sont représentés à titre indicatif et indiqués par HPLif
Niveau de référence : 33.80 NGF
Les dimensions des planches bois ont des tolérences définies selon la norme EN 336.
Les corps d'état techniques devront valider les dimensions de leurs réservations.
La végétalisation de la toiture surcharge les dalles donc augmente leur section. 
Conformément au documents technique en cours de validation concernant la mise en oeuvre d'une membrane d'étanchéité 
sur de l'isolant projeté, la forme de pente n'est pas nécessaire même sur porteur bois, contrairement aux préconisation du 
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Fixation et charges du panneau solaire
9257459251105925450
Détail 1c





































DETAIL DU JOINT DE MODULE AVEC RAIL LEVE-PERSONNE
Ech 1:10e
Rail lève personne (HPLif)
Patte de suspension du rail (HPLif)
Largueur variable 85 1020 +/-17 mm














DETAIL DE PASSAGE DES GAINES ELECTRIQUES
Ech 1:10e
Cas où la cloison est centrée sur le joint de module Cas de la cloison en Z
30 30
La patte de suspension du rail doit être fixée avant la pose du panneau OSB
LEGENDE
Réservations pour passage des gaines dans les poutres béton










































































































































































































































Les altimétries sont données à titre indcatif et seront confirmées ultérieurement
Les éléments hors prestation Lifteam sont représentés à titre indicatif et indiqués par HPLif
Niveau de référence : 33.80 NGF
Les dimensions des planches bois ont des tolérences définies selon la norme EN 336.
Les corps d'état techniques devront valider les dimensions de leurs réservations.
La végétalisation de la toiture surcharge les dalles donc augmente leur section. 
Conformément au documents technique en cours de validation concernant la mise en oeuvre d'une membrane d'étanchéité 
sur de l'isolant projeté, la forme de pente n'est pas nécessaire même sur porteur bois, contrairement aux préconisation du 
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Chape 6 cm (HPLif)
Résiliant acoustique ép 15 mm (HPLif)
OSB 3 ép 15 mm
Dalle O'Portune 60*140 et rockfon noir
Végétalisation (HPLif)
Complexe d'étanchéité (HPLif)
Isolant 230 mm (HPLif)
Pare-vapeur (HPLif)
OSB 3 ép 15 mm
Dalle O'Portune 60*140 et rockfon noir
23
démarche
lieuxdits#13 — janvier 2018 — UCLouvain
